
Water Test Results 2016

FIELD ID # BUILD # DATE SAMPLED
CONCENTRATION in 

ppb

50‐1‐145‐W‐KC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐145‐S‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐155‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐155‐N‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐153‐S‐NS‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐172‐N‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐171‐S‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐169GR‐S‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐169BR‐N‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐H142‐S‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐H142‐S‐WC‐2 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐150‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐150‐E‐BF‐2 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐150‐E‐BF‐3 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐149‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐142‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐149‐W‐BF‐2 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐163‐S‐HS‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐163‐S‐FP‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐163‐N‐FP‐2 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐163‐N‐HS‐2 50 7/27/2016 2.8

50‐1‐01‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐01‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐01‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐04‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐04‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐04‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐03‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐03‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐06‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐03‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐06‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐06‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐07‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐07‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐07‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐10‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐10‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐10‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐09‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐09‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐09‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐12‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐12‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐12‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0
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50‐1‐13‐N‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐13‐N‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐13‐N‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐15‐S‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐15‐S‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐15‐S‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐16‐N‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐16‐N‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐16‐N‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐18‐S‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐18‐S‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐18‐S‐BF‐1 50 7/27/2016 2.3

50‐1‐19‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 2.4

50‐1‐19‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐19‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐22‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐22‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐22‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐21‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 2.0

50‐1‐21‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐21‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐24‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐24‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐24‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 2.7

50‐1‐25‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐25‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐25‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 3.0

50‐1‐28‐E‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐28‐E‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐30‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐28‐E‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐30‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐30‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐27‐W‐CF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐27‐W‐WC‐1 50 7/27/2016 < 2.0

50‐1‐27‐W‐BF‐1 50 7/27/2016 < 2.0

ROOM / LOCATION ID

BR = Boys Restroom

GB = Girls Restroom 

H = Hallway (if precedes room location)

OUTLET TYPE

BF = Bathroom Faucet

CF = Classroom Faucet
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FP = Food Prep

HS = Hand Sink

KC = Kitchen Faucet, Cold 

NS = Nurses Sink

WC = Water Cooler


